项目概况：
项目名称：南昌市第一医院空调维保服务外包项目
总预算为：85.0万元
服务期限：一年
政府采购品目名称：空调维修和保养服务
政府采购品目编码：C23120700
一、资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
（1）具有独立承担民事责任的能力 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 
（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的政府采购活动。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标供应商须提供《中小企业声明函》。 
二、技术要求
（一）供应商应提供合格的保养技工，确保空调系统正常运转。
（二）维保范围包括控制系统、空调主机、循环水泵、冷却塔的维修、冷却循环水系统保养、清洗，内机、风机盘管等涉及空调系统的各类保养维护。
（三）清洗工作包括消毒、杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。净化空调过滤器清洗，初、中效过滤器每半年更换一次，高效过滤器每年更换一次，冷却循环水系统每年消毒、杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜一次，并排污，分析水质。冬季换季前应做好转换、钝化和预膜工作。内机及风机盘管每年两次全面检查，回风过滤网每年清洗四次。
（四）维保方必须每天至少巡查一次，做好巡查记录并存档。
（五）维保方必须派至少4人定点蹲守，星期六、日法定节假日正常上班，晚上有值班人员至少一人，晚上遇水管爆管抢险值班人员接到通知后立刻赶往现场，其他维保人员赶到现场时间不得超过40分钟，空调故障报修当天报修当天完成，更换不常用配件可酌情推迟，因维保不及时，造成停机或投诉的酌情扣款。定点蹲守的人员必须具备《高处作业证》、《低压电工证》、《制冷证》中的一种，不得无证上岗。
（六）维保方式为包工包料，维修材料包括保证空调安全正常运行的所有材料和净化空调所需要的高、中、初效过滤器，及合同期内所发生的人工费、维修费及配件更换等一切费用均由维保方承担。
（七）其它要求
1、招标方免费提供给维修保养公司维保时使用的水电。
2、维修保养公司每次维修保养后应提交书面维修保养详单给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、统计资料等。
3、配合医院接受国家各类检查考评。
（八）维保模式为全包形式，维保单位提供人工技术服务及全部维修配件。
（九）目前我院东湖院区、眼科大楼、红谷滩门诊部空调配置：
3套水环热泵中央空调系统，15套多联式中央空调系统，风冷风管式中央空调系统45套，净化空调系统16套，5套空气源中央热水机。
青山湖院区：多联式中央空调1套，净化空调系统6套，各院区分体式空调约940台。
（十）服务期限1年。
（十一）付款方式：本项目采取分期付款，维保费自合同签订之日起，每季度末支付合同总金额的25.0%，剩余费用最后一个季度末全款付清。
（十二）服务商具备有效期内的营业执照。


南昌市第一医院空调设备清单
	中央空调

	位置
	设备名称
	出厂年份
	数量/台
	备注

	一号楼
	空调主机
	2005
	436
	中宇牌中央空调

	
	内风机盘管
	2005
	436
	中宇牌中央空调

	
	冷却循环水泵
	2005
	3
	45KW立式管道泵

	
	600吨冷却塔
	2005
	2
	康明牌圆形冷却塔

	
	冷却水循环系统
	2005
	1
	镀锌水管及阀门

	
	100吨冷却塔
	2016
	1
	含水泵电控系统

	
	150吨冷却塔
	2018
	1
	含水泵电控系统

	
	手术室采暖系统
	2005
	1
	

	
	空调辅助热源电锅炉
	2005
	1
	广州贝龙

	二号楼
	空调主机
	2008
	240
	天加牌中央空调

	
	内风机盘管
	2008
	240
	天加牌中央空调

	
	冷却循环水泵
	2008
	3
	18KW立式管道泵

	
	300吨冷却塔
	2008
	1
	明新牌方形冷却塔

	
	水系统清洗
	2008
	1
	镀锌水管及阀门

	
	空调辅助热源
	2008
	5
	天加牌空气源

	
	空气源热水系统
	2008
	1
	天加牌

	眼科楼
	空调主机
	2011
	180
	天加牌中央空调

	
	内风机盘管
	2011
	180
	天加牌中央空调

	
	冷却循环水泵
	2011
	3
	18KW立式管道泵

	
	250吨冷却塔
	2011
	1
	圆形冷却塔

	
	水系统清洗
	2011
	1
	镀锌水管及阀门

	
	空调辅助热源
	2011
	10
	翰源牌空气源

	
	空气源热水系统
	2011
	1
	天加牌

	门诊大楼
	空调主机
	2000
	45
	约克牌

	
	内风机盘管
	2000
	45
	约克牌

	核磁共振
	空调主机
	2013
	2
	美的

	
	内风机盘管
	2013
	22
	美的牌

	三号楼
	空气源热水系统
	2008
	1
	

	红谷滩门诊
	空调主机
	2007
	42
	美的牌变频多联机

	
	空调内机
	2007
	70
	美的牌变频多联机

	净化空调系统

	一号楼手术室净化空调
	净化系统+空调
	2005
	2
	

	二号楼手术室净化空调
	净化系统+空调
	2008
	3
	

	眼科楼手术室
	净化系统+空调
	2012
	5
	约克牌

	眼科飞秒手术室
	净化系统+空调
	2012
	2
	

	一号楼静配中心
	净化系统+空调
	2008
	2
	

	北院手术室
	风冷模块机
	2020
	1
	格力

	北院手术室
	净化系统+组合式空气处理机
	2003
	3
	麦克维尔

	北院重症监护室
	净化系统+多联机
	
	1
	三菱重工

	北院供应室
	净化系统+组合式空调机
	2010
	2
	雅士

	各品牌分体空调

	全院
	分体空调
	1996-2023
	约940台
	各品牌


[bookmark: _Toc505020182]














[bookmark: _GoBack]

